GEN. OMCS
P18
Rontgen
24C - 1040 W
24C — 994 W
Allg bucky r
T Rtg. asztal
| ==
H
1

Tartozék szekrény

Il 26C - 206 vr

20x2,8

Meglévé—megmaradé

U=230V  P(e)=380 W

/ szennyezettviz atemeld

P20

Pszichologus
24C — 458 W
26C - 673 W

efelele

| /
— L /
| N =1 | /
L = @
- e |' 2 ﬂ_51ONPr4:I7 N
Zuhany @5 ;
Eﬂ |124C - 162 QI 20x2,8
Il | 20x2,8
oMes ' i CH
I o il
II fﬂl 6110 ‘f'l'ﬂ
P21 ! po3 KG PVC HH _ Meglévé—megmaradd
|| Személyi Oltozo I 510NPr I-I OMCB tlziviz stran (
. 20%0%8 24C — 259 W Ll ' ;
NS Kozlekedd - || 24Cysp 54 A 77!| T Szennyviz beton
134°C - 836 W KA PVC LWL 25%3,5 padldcsatorndban
ﬁB-C — 132 W %l ‘ 25x25 cm P13
e R N = ——
I I 'l | B
I PO1
- . B Lépcsohaz
Meglév6—megmaradd 2UC — 668 W

falitlzcsap
Meglévd szennyviz vezeték

L]

L._::.:.;.: : _.Zl.l.__LOZ:.__' === a mennyezet alatt vezetve
I \ I — — — — — T - — —
| Ui ﬂj l J = = a )
| |
‘| N 111 o | \
$50 ‘ Nl 20x2,8
KAPVC T
(U APO7 I“FO4
P16L ¢ ‘ .; P12 Férfi mosdo ) N6 mosdo , Meglév6—megmaradd
% Kapcsold v 7arld T ::!Mc’lqnes terapia 28C - 78 W 28C — 209 W ! szennyviz bekotés
. 8T — 198 T qloac - 257 w
% Q o/ I hoterhelés moxPﬂ,SE) W O C o M |/ 0 d/
' 11 i et 28505152 V| e
| 24C — 198 W p13 P50 | | Iy )
i} ] I 260 1832011 L gpor venbPC) 17|l P09 P08 POB P05
N + 24C - 387 W : érfi issoire Gi oi
|: ‘ ‘ : Férfi WC Pissoi Noi WC N6i WC
PSterhelés mi. f 26C - 279 W - HL510NPr 24C — 88 W| |24'C.—_88 W| |24C — 88 W| | 24C — 238 W
= | || \Q i Mealévt P
héterhelés max. 1,5 kW 7 s eglévo—megmaradd @ 7 7
hiitésr6l gondoskodni kell! \Q_MC .S+P 11 - é ‘ {._ I:H Li Szennyvfz Gtemeld \—‘ / o \ \—‘ D
ﬂ B | | ﬂ OMCS | ] ﬁ | J ﬁ ﬁ
L] L

JELMAGYARAZAT ,
——— HIDEGVIZ VEZETEK

— — — — MELEGVIZ VEZETEK
——————— CIRKULACIOS VEZETEK
e SZENNYVIZ VEZETEK
e ESOVIZ VEZETEK
-~ MEGLEVO HIDEGVIZ VEZETEK
~  — — MEGLEVO MELEGVIZ VEZETEK
~ — — MEGLEVO CIRKULACIOS VEZETEK
-~ MEGLEVQ SZENNYVIZ VEZETEK
-~ MEGLEVO ESOVIZ VEZETEK

A KIVITELI TERVBEN FELHASZNALT ANYAGOKTOL ELTERNI

CSAK A TERVEZO JOVAHAGYASAVAL AZONOS MINGSEGU ES
MINGSITESU ANYAGOKKAL LEHET!
MERETEK A HELYSZINEN ELLENGRIZENDOK!

MEGBIz0:

Magyar Kajak-Kenu Szovetség
1138 Budapest, Latorca utca 2.

MUNKA:

MAGYAR KAJAK-KENU SZOVETSEG

LATORCA UTCAI SPORTTUDOMANYI KUTATO- ES
DIAGNOSZTIKAI KOZPONT

1138 Budapest, Latorca utca 2.

RI-ZA-LIT

RIMELY-ZAJACZ EPITESZ STUDIO Kit.
1221 Budapest, Lomnici u. 28/a

tel: (+36-1) 381-0353

e-mail: riza@t-online.hu

FELELGS TERVEZO: TERVEZOK:
i‘(ﬁ“%}% £ //,;é,éﬁ///} ;ZL =il
RIMELY KAROLY Pt S x
E1-01-1785
ZAJACZ KATALIN BIiRG DANIEL
E101-3118 KOLOZSI SAROLTA
ELEKTROMOS GEPESZ TERVEZG: STATIKUS TERVEZG:
TERVEZ6:
ey brpadon
TARAJ MARTON ERHARDT PETER SZABOISTVAN
V-T 01-11063 G-T 13-0658 T-T 01-3802

Epiiletgépészet

Vizellatas-csatornazas
Pince alaprajz

détum:

2017. NOVEMBER

lépték:

M 1:50

rajzszam:

GV-0




