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Kulcsos kapcsolo
LEAG.SZAM 20 21 22 23 23a 24 25 26
MEGNEVEZES Ejszakai Fizioterapias kezeld| Ergometria Gyogytorna, 61t6z6,| Csoport Fl kapcs. Ergometria Masszazs, kozl. |Fizioterapia, gyogy-
aramtalanito Iépcséh., varo vilagitas kozl., masszazs dugaszolé aljzat dugaszol6 aljzat torna, 6lt6z6
fékapcsolo vilagitas vilagitas dug. aljzat
TELJESITMENY [kW] 0,33 0,8 0,2 1,0 1,0 1,0
ARAM [A] 1,65 4,0 1,0 5,0 5,0 5,0
VEZETEK | TiPUS M1kV Cu M1kV Cu M1kV Cu NYM-J NYM-J NYM-J
KABEL KERESZTM.(mm2) 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
; , . Munka megnevezése: ol P 2 . ikai | Elektromos tervezé: P Munkaszam:
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