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Elektromedikai halozat Elektromedikai halozat
LEAG.SZAM 9 9a 10a 10 11 12 13a 13 14 15
MEGNEVEZES Hitészekrény Csoport Fl kapcs.| 2 db T4 csatlakozé| 2 db T4 csatlakozd| 2 db T4 csatlakozd| Csoport Fl kapcs. | 2 db T4 csatlakozd| 2 db T2 csatlakozd| 2 db T4 csatlakozé
dug. aljzat csoport csoport csoport csoport csoport csoport
TELJESITMENY [kW] 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
ARAM [A] 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
VEZETEK | TiPUS M-1kV Cu NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
KABEL KERESZTM.(mm2) 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
., L, . Munka megnevezése: r Kajak-Ken Ovetsé rtdiagn tikai Elektromos tervezo: I Munkaszam:
GT INTELEKT TERVEZ® £ES MERNOKSZOLG. KFT. Magyar Kaja euSzn?wgszdmgOﬂ|m Terviajta; Kivitel 2017/04
Koézpont 1138 Budapest Latorca u. Taraj Mérton V-T-01-11063 Lapok szimar o Datum: 2017 sroptermber o
1125. Budapest, Galgéczy u. 8. Tel: 3612745254 Rajz megnevezése: EV1 jelii aleloszto berendezés p——— —— P
taraj.marton@invitel.hu egyvonalas kapcsolasi terve e Lap szama: 2 Relzezam: EL-104




