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///3X400/230 V,'50 Hz: In = 32A, Izeff = 10 kA
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EPH vezetekek: F1

M-1kV Cu 16mm2 z/s 3X29A
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EPH gerincvezeték

LEAG.SZAM 1 2 3 4 5 6 7 8
MEGNEVEZES Betaplalas Tulfesziiltség Vezérlés Biztonsagi Kijaratmutato Korlat LED Hitészekrény

levezetd vilagitas vilagitas vilagitas dug. aljzat

TELJESITMENY [kW] 10,0 0,01 0,02 0,2 0,5

ARAM [A] 20,0 0,05 0,1 1,0 2,5

VEZETEK | TiPUS NYY-J M-1kV Cu M-1kV Cu M-1kV Cu M-1kV Cu

KABEL KERESZTM.(mm?2) 5x6mm?2 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5
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