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Aramkori szém 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
Megnevezés Betaplalas Fesziiltség jelzés RTG trafé RTG Asztal | AT Tavvezérlés g;frzgééspj s Sugérzasjelz6 lampak
Teljesitmény kW S0kW S50kW
Teljesitmény A 3 A 3 A C16A
Kébel Tip. YSLY-JZ YSLY-JZ YSLY-JZ  |YSLY-IZ YSLY-IZ YSLY-JZ YSLY-JZ
5x 16 mm2 5x 16 mm2 3x2,5mm2  |2x 1,5mm2 4x1,5 mm2 2x1,5 mm2 5x1,5 mm2
. Eloszté Tip. TFE705020
1 db. Eloszto IP55 500x750x200 mm DRX-ASCEND [ RTG. eloszté
Kitvolgyi 1/1 Tap.
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